ВНИМАНИЕ! В данном приборе канал Н--2  – параметр "момент на ключе" – изменен на измерение параметра "вес на крюке". При этом используется датчик ИВЭ-50-1 Рном = 1 тс, подключаемый к разъему "ДМ" распределительной коробки. Для правильного отображения данных в архиве программы ASC Manager, необходимо после установки заменить файл devices.ini, находящийся в папке установки (обычно, C:\Program Files\V1336\ASC\), на измененный, находящийся на диске с программным обеспечением.
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